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1. Mechanizmy odwadniania osadów
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Wirowanie

Wirówki Dekantracyjne

Jedynie 2 metody odwadniania mechanicznego przyjęły
się na rynku
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Niskie Ciśnienie

Wysokie Ciśnienie

Filtracja

Prasy Śrubowe Prasy Filtracyjne Prasy Taśmowe

przesącz blokowanie

Wysokie Ciśnienie

Niskie Ćiśnienie
deformacja



2. Zasada Działania
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Osad odwodniony

nadawa

odciek



2. Zasada Działania
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Nadawa

OdciekOsad odwodniony



3. Wady i Zalety Wirówek oraz Pras Śrubowych
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Decanter vs. Prasa Śrubowa
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Prasa ŚrubowaDecanter

Słabsze wartości odwadniania szczególnie w osadach
“trudno” odwadniających się.

Wyniki
odwadniania

Wysoki stopień odwodnienia
Co najmniej 5% wyższe wyniki
.

-+

Zła jakość odcieku (niższa sprawność separacji/  około
95% skuteczności rozdziału)

Sprawność
separacji

Wysoka sprawność separacji (czysty odciek, skuteczność
rozdziału)
Stabilny ˃99% 

-+

Mała elastyczność przy zmianie osadu. Konieczna obecność
/ interwencja obsługi

OptymalizacjaDuża elastyczność,
Łatwo adaptuje się do zmienności osadu
W pełni automatyczny proces, brak potrzeby obsługi
operatora

-+

Wydajność -+
Odwadnianie zależy od zawartości suchej masy w 

nadawie

Rzadki osad nie może być odwadniany

Gęsty osad może ograniczać wydajność

Odwadnianie nie zależne od przepływu nadawy

Wydajności od 1 do 200 m³/h 

Wymagania
powierzchnioweMała waga I zajmowana powierzchnia

.

-+ Zajmują dużo miejsca I potrzebują sporej przestrzeni
serwisowej



Decanter vs. Prasa Śrubowa
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Prasa ŚrubowaDecanter

-+

-+

-+

+

Koszty wywozu/ 
utylizacji

Twyższy stopień odwadniania redukuje objętości do 
utylizacji/wywozu

Niższe zużycie polimeru

Łatwy serwis I eksploatacja

Umiarkowane koszty energii elektrycznej

Większe objętości do wywozu ze względu na wyższą
zawartość wody

Wyższe zużycie polimeru
.

Łatwy serwis I eksploatacji ale serwis wymaga dużej
powierzchni roboczej
.

.

Zużycie polimeru

Użytkowanie i 
serwis

Energia Niskie koszty energii elektrycznej

-

.
Niskie zużycie wody Wysokie zużycie wody

Niskie obroty RPM, Niski poziom hałasuInne
Prasy śrubowe o przepływie powyżej 20m3/h są
niedostępne jako mobilne obiekty
Skalowanie przy pomocy mniejszych urządzeń jest trudne

Mobilne stacje odwadniania dostępne w każdych rozmiarach



Wskaźniki porównawcze
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Decanter Prasa Śrubowa
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Wywóz Osadu

Zużycie Polimeru

Woda płucząca
Jakość Odcieku

Obsługa

Energia



4. Porównanie kosztów

4.1 Standardowy podział kosztów Opex

4.2 Przykłady kosztów:
Testy na obiekcie

4.3 Przykłady kosztów :
Typowa OŚ w Niemczech
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4.1 Standardowy podział kosztów OPEX w  %
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disposal

polymer

water

solids recirculation

maintenance

energy

80 €/ton cake

4.5 €/kg active substance

2.5 €/m³ clean water

280 €/ton dry solids returned

0.1 €/kWh



4.2 Przykłady kosztów:
na realnych testach
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Przykład – Holandia rok 2017 – Testy na obiekcie
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Prasa śrubowa
Type: SP-HF 06 XL 
Wydajność Masowa : 93 kg s.m./h 

Parametry procesowe (Wydajność nominalna): 
Osad poddany hydrolizie termicznej
26 m3 / h @ 4.9% s.m. = 1275 kg s.m. / h 

Decanter from GEA
Type: Pro 6000 
Wydajność Masowa: 1275 kg s.m/h 



Wyniki Testu na obiekcie
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4.3 Przykłady kosztów:
Standardowa Oczyszczalnia Ścieków w Niemczech
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Klient i Aplikacja

Kraj GEA Niemcy

Klient Niemiecka komunalna oczyszczalnia ścieków
Wirówka 1x pro 3000

Aplikacja Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych

testy
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Nadawa osadu

− Osad
Przefermentowany

− 1000 t s.m./rok

− 3% s.m.

Koszty utylizacji

− 360 PLN/ton

Koszty polimeru

− 19,80 PLN/kg 

subst. akt.

Udokumentowany przypadek kosztów z OŚ 
Niemczech

17

Oszczędności z decanterem: 541.800 PLN / rok

 Input Data decanter prasa jednostka

Osad ton/rok

zawartość suchej 
masy w nadawie %s.m.

Stopień odwodnienia 
osadu 23 18 %

Zużycie polimeru 12 18 kg/t s.m

Zużycie energii 
elektrycznej 1 0,25 kWh/m³

Wywóz osadów PLN/t

Koszt polimeru PLN/kg

Koszt prądu PLN/kWh

Wywóz osadów 1 575 000 2 025 000 PLN/a

Koszt polimeru 234 000 355 500 PLN/a

Koszt prądu 24 750 6 300 PLN/a

Obsługa/Serwis 22 500 11 250 PLN/a

Total 1 856 250 2 398 050 PLN/rok

Roczne Koszty

1000

3

360

19,8

0,765

Performance data

Koszty



Kalkulator GEA – Porównaj KOSZTY!
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Kalkulator GEA – Porównaj KOSZTY!
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Kalkulator GEA – Porównaj KOSZTY!
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Kalkulator GEA – Porównaj KOSZTY!
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Solids 2,00  %TS Feed min max GEA biosolids Decant pro 4000

Density 1,00  kg/dm³ Capacity 27,0 5 32  m³/h

Load 540 400 750  kg TS/h

(-)  kg TS/h

29,16  m³/h

2,16  m³/h

0,20  %

95,0  % TS 25,0  %

Dilution Water 27,1  m³/h Volume 2,052  m³/h

1,30  m³/h 0,108  % Mass 2052  kg Cake/h

27  kg TS/h TS Mass 513  kg TS/h

Powder

8,0  kg/tTS

4,3  kg/h

Process Calculation PID 11

Project

Customer

Polymer Feed Country

0,864  m³/h Product Type of sludge

Polymer Solution  

0,50  % Contract Warranty Figures 

Feed Flow Rate  m³/h Cake Solid TS  %TS

Feed TS  %TS Capture Rate  %

Ash Content  % Polymer Cons.  kg/tTS

Active 42  % Feed Load  kg TS/h Operation Hours  h/d - d/w

0  l/h

Date 

Field Legend

Product

Liquid Polymer

Capacity Limits

Cake

Total Feed

Decanter Type

xx,x

Dewatering

Please click in fields to select.

≥ xx

≤ xx,x

Volume 

TS / TSS 

TS Mass 

test version

Customer

Country

Version

xxx xx

Product Pump

Centrate

Polymer Feed Diluted 

Dilution Concentration 

Capture Rate 

Type of Polymer 

Dosage 

Powder 

Please click to select

Polymer Preparation

≥ xx
xx - xx

xx,x

Polymer Pump

Input Limiting Values Calculation Equipment

Editor 

20230117 Dec_Process_Calc_PID_11_Quante_operation costs_V04.2

Programmer Operation costs:

Alfred Quante #GEA INTERNAL



Solids 2,00  %TS Capacity 27,00  m³/h

0,68  kWh/m³ (sludge+polymer)

8  h/d

5  d/w

52  w/a

2,50  € Dilution Concentration 0,20  %

6,03  €/h
12 532,00  €/a 95,00  % TS 25,00  % 0,19  €/kWh

3,50  €/h
7 276,25  €/a

Type of Polymer 

8,0  kg/tTS Solids recirculation

4,3  kg/h  €/t
 €/h
 €/a 150,00  €/t

324,00  €/h
673 920,00  €/a

0,50  % Maintenance

€

Process Calculation 11

Project TEST

Customer Customer

Country Country

Active 42,0  % 5,00  €/kg (Powder) Product Type of sludge

0  l/h 2,50  €/l (Liquid polymer)
21,6  €/h Date 

44 928,00  €/a

Product

Operation Time

Feed

Polymer Solution

Editor 

Polymer Pump

Product Pump

Energy

Water Costs

Dilution Water 

Capture Rate 

Liquid Polymer

Dosage 

Powder 

Polymer Preparation

280,00

7,56

15 724,80

Disposal

10 000,00

Polymer Costs

Costs per Year 

764 381,05 €

Version

pro 4000

Centrate Cake

GEA biosolids DecanterDecanter Type

Energy

#GEA INTERNAL



data 9

Calculatio_PID 9

Product 2,00 %DS 0,681910204

Feed Capacity 27 m³/h
Feed Load 540 kg/tDS

Total Feed used for energy consumption 29,16 m³/h
Polymer Powder 4,32 kg/h

Polymer Liquid 0 l/h

Cake 2052 kg/h

operation time 8 h/d

operation time 5 d/w

Reference (P&ID) Alternative 1 Alternative 2

comment lower polymer longer running time

feed per hour 540 540 270 kg DS/h

feed per day 4320 4320 4320 kg DS/d

feed concentration 2,00 2,00 2,00 % DS

total operation time/day 8 8 16 h/d

operation days per week 5 5 5 d/w

operation weeks per year 52 52 52 w/a

required time for start-up, cleaning and servicing 0 0 0 h/d

solids discharge DS 25 25 25 %

polymer use 100 % 8 6 8 kg polymer / t DS

polymer solution 0,50 0,5 0,5 %

polymer dilution 0,20 0,2 0,2 %

Total solid polymer 4,32 4,32 4,32 kg/h

Total solid polymer 0 l/h

wash water 2 2 2 m³/d

electricity requirement 0,68 0,89 0,89 kWh/m³

electricity requirement 19,9 25,47 12,98 kW

electricity requirement 36,8 47,2 48,1 kWh/tTS

effective time of operation per day 8,00 8,00 16,00 h/d

volume of sludge per day 216,0 216,0 216,0 m³/d

feed decanter 27,00 27,00 13,50 m³/h

solids/h dry   540 540 270 kg DS/h

solids/h container wet 2160 2160 1080 kg/h

solids/h container 17,28 17,28 17,28 t/d

solids recirculation 27,00 16,20 16,20 kg/h

polymer use Powder (100% active) 4,32 3,24 2,16 kg/h

Polymer use Liquid (xx% active) 0 0,00 0,00 L/h

amount of water for polymer prepartation 864 648 432 l/h

polymer solution 868 651 434 l/h

polymer dilution 2160 1620 1080 l/h

amount of water for dilution 1296 972 648 l/h

Quantities per year

effective time of operation 2080 2080 4160 h/year

labour 0 0 0 h/year

feed 56160 56160 56160 m³/year

polymer concentration 100 % 8,99 6,74 8,99 t/year

polymer 100% / kg (Powder) 4,32 3,24 2,16 kg/h

polymer 100% / kg (Liquid) 0,00 0,00 0,00 l/h

water for polymer and cleaning 4493 3370 4493 m³/year

electricity 38296 49982 49982 kWh/year

sludge t DS 1123 1123 1123 t/year

solids recirculation 56 34 67 t/year

wet sludge disposal 4493 4493 4493 t/year

Base of calculation

disposal / t 150,00                          150,00                          150,00                          EURO/t

solids recirculation 280,00                          280,00                          280,00                          EURO/t

polymer 100% / kg (Powder) 5,00                              5,00                              5,00                              EURO/kg

polymer 100% / kg (Liquid) 2,50                              2,50                              2,50                              EURO/Liter

water / m³ 2,50                              2,50                              2,50                              EURO/m³

electricity / kWh 0,19                              0,19                              0,19                              EURO/kWh

Annual costs

Disposal 673 920,00                   673 920,00                   673 920,00                   EURO/year

solids recirculation 15 724,80                     9 434,88                       18 869,76                     EURO/year

Polymer (if powder is used) 44 928,00                     33 696,00                     44 928,00                     EURO/year

Polymer (if liquid is used) -                                 -                                 -                                 EURO/year

Water / m³ 12 532,00                     9 724,00                       12 532,00                     EURO/year

Electricity 7 276,25                       9 496,66                       9 496,66                       EURO/year

Maintenance 10 000,00                     10 000,00                     10 000,00                     EURO/year

Total annual costs 764 381,05                   746 271,54                   769 746,42                   EURO/year

Total annual costs per m³ of sludge 13,61                        13,29                        13,71                        EURO/m³

Total costs per hour 367,49                      358,78                      185,04                      EURO/h

 Split of total costs in %

Disposal 88,17                            90,30                            87,55                            %

solids recirculation 2,06                              1,26                              2,45                              %

Polymer 100% 5,88                              4,52                              5,84                              %

Water / m³ 1,64                              1,30                              1,63                              %

Electricity 0,95                              1,27                              1,23                              %

Maintenance 1,31                              1,34                              1,30                              %

Operation costs for sludge treatment plant

#GEA INTERNAL



#GEA INTERNAL
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Disposal solids recirculation Polymer (if powder is
used)

Polymer (if liquid is
used)

Water / m³ Electricity Maintenance Total annual costs

COMPARISON BY COST FACTOR

Reference (P&ID) Alternative 1 Alternative 2



#GEA INTERNAL

600 000 €

800 000 €

Reference (P&ID) Alternative 1 Alternative 2

COMPARISON STACKED

Disposal Polymer (if liquid is used) Water / m³ Electricity Maintenance
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gea.com

Dziękuję za uwagę!!
Maciej Dzik – Dyrektor ds. Sprzedaży
Tel 605 999 128
E-mail: maciej.dzik@gea.com

Paweł Malinowski- Kierownik ds Sprzedaży
Tel 691 970 063
E-mail: pawel.malinowski@gea.com
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